ANEXO |

Parametros indicadores de calidad del agua

Parametro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el cierre del vaso

pH 72-8,0 Cuando los valores estén fuera del|Cuando los valores estén por
rango se determinara el indice de| debajo de 6,0 o por encima de
Langelier que debera estar entre| 9,0 se cerrard el vaso hasta

-05y+0,5. normalizacion del valor.
Temperatura [24-30 °C=>36 en °C Solo en el caso de vasos|Cuando en vasos climatizados los
hidromasaje climatizados. valores superen 40 °C se
cerrara el vaso hasta

normalizacion del valor.

Transparencia | Que sea bien visible el Cuando no se pueda distinguir el

desaglie de fondo desagtie del fondo o el disco de
Secchi.
Potencial|Entre 250 y 900 mV. Se medira cuando los desinfectantes
REDOX sean distintos del cloro o del bromo
y sus derivados.
Tiempo de|Tiempos segun las| (horas)
recirculacion | especificaciones y
necesidades de la
piscina para cumplir
con los parametros
de calidad.

Turbidez <5 UNF Cuando los valores superen 20
UNF se cerrara el vaso hasta
normalizacion del valor.

Desinfectante residual:

Cloro libre|0,5-2,0Cl, mg/L Se controlara cuando se utilice cloro | En caso de ausencia o superacion

residual o derivados del cloro como| de 5 mg/L se cerrara el vaso
desinfectante. hasta normalizacion del valor;
en caso de piscinas cubiertas
ademas se intensificara la
renovacion del aire.
Cloro combina-|< 0,6 Cl, mg/L Se controlara cuando se utilice cloro | En caso de superacion de 3 mg/L
do residual o derivados del cloro como| se cerrarda el vaso hasta
desinfectante. normalizacién del valor; en
caso de piscinas cubiertas
ademas se intensificara la
renovacion del aire.

Bromo total 2-5mg/L Br, mg/L Se controlara cuando se utilice|En caso de superacion de 10

bromo como desinfectante. mg/L se cerrara el vaso hasta
normalizacién del valor; en
caso de piscinas cubiertas
ademas se intensificara la
renovacioén del aire.

Acido <75 mg/L Se controlard cuando se utilicen|En caso superacion de 150 mg/L

Isocianurico derivados del Ac.| se cerrara el vaso hasta
Tricloroisocianurico. normalizacién del valor.

Otros Segun lo dispuesto por la autoridad [Segun lo dispuesto por la

desinfectantes competente. autoridad competente.

Indicadores microbiologicos

Escherichial|0 UFC o NMP En caso de sospecha o

coli en 100 ml constatacién de incumplimiento
del valor paramétrico, se
cerrara el vaso y se pondran las
medidas correctoras oportunas
para que no exista un riesgo
para la salud de los bafiistas.

Pseudomonas |0 UFC o NMP

aeruginosa en 100 ml
Legionella spp [<100 UFC/L Solo en caso de vasos con

aerosolizacion y climatizados.




