ANEXO Il
Parametros indicadores de calidad del aire

Se medira en aire, en el caso de piscinas cubiertas:

Parametro Valor paramétrico

Humedad relativa < 65%

Temperatura ambiente La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas
climatizadas se mantendra entre 1 °C y 2 °C por encima de la del
agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos

La concentracion de CO, en el aire del recinto de los vasos cubiertos no
superara mas de 500 mg/m® del CO, del aire exterior.
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